[bookmark: _GoBack]医院化粪池清掏及污水管道疏通服务项目
市场调研公告
为保障全院污水排放系统畅通，有效防范堵塞外溢风险，我院拟对全院排污设施实施一次性全面清掏与疏通服务，现面向社会公开询价，欢迎符合条件的供应商参与报价。
一、项目名称
医院化粪池清掏及污水管道疏通服务项目
二、项目概况
服务范围：覆盖全院所有区域，包括但不限于门诊楼、住院部、医技楼、办公楼、食堂、宿舍区等配套的化粪池、隔油池、检查井及连接管道（主管φ500、φ300、支管φ200）等。
服务内容：对上述设施进行一次彻底、全面的清掏与疏通作业，确保设施恢复至最佳运行状态。服务包含全部人工、机械、废弃物合规外运处置等一切费用。
三、供应商资格要求
具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照。营业执照经营范围须包含化粪池清掏、管道疏通、环卫服务等相关内容。
四、服务要求
作业标准：
化粪池/隔油池清掏：清掏后池内无板结淤积物，池底完全显露，污水液位降至进水管底以下，池壁无大面积挂污。
检查井清掏：井底无淤泥杂物，管道接口通畅。
管道疏通：使用专业设备作业后管道畅通无堵塞，关键管段须提供内窥摄像查验记录。
安全规范：作业现场须设置警示区，施工人员配备安全防护装备，有限空间作业前须进行有害气体检测并安排专人监护。
废弃物处置：所有废弃物须合规外运至政府指定场所，并提供处置证明。
遗漏与新增设施：合同履行期间发现的未在统计清单内的化粪池、检查井、排污管道，以及后期施工改造新增的排污设施，均在服务范围内，不得另行收费。
五、报价要求
报价方式：采用总价包干方式，报价须包含人工、机械、设备、材料、废弃物合规外运处置、税费、利润等全部费用。
报价文件须加盖公章并密封提交。
六、报名资料清单
营业执照副本复印件（加盖公章）。
法定代表人身份证复印件或授权委托书及被授权人身份证复印件。
报价单（格式自拟，须明确总价）。
七、报名方式等相关情况说明
1.报名方式及截止时间：
（1）截止报名时间：2026年4月3日17:00前。
（2）报名方式：若有意向报名的供应商，报名资料发送至yt184yycgb@163.com邮箱,名称格式以项目名称、供应商公司名称、联系人和电话方式命名。
2.公告期限：自本公告发布之日起3个自然日。
八、联系方式
联系地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院总务处
联系人：郑老师
联系电话：15807013132


附件：工程量统计明细表
	序号
	建筑物
	清掏对象
	具体位置和规格

	1
	住院部大楼
	化粪池
	东北侧：9×3×3m（1个）

	2
	住院部大楼
	化粪池
	西北侧：9×3×3m（1个）

	3
	住院部大楼
	检查井
	周边：φ0.7×0.6m（27个）

	4
	办公楼
	化粪池
	西侧：3×1.5×0.45m（1个）

	5
	办公楼
	化粪池
	北侧：1.2×1.2×0.6m（1个）

	6
	医务部楼
	化粪池
	北侧：1.5×1.2×0.6m（1个）

	7
	口腔科
	化粪池
	假山喷泉旁：1.5×1.5×0.6m（1个）

	8
	老住院部
	化粪池
	原总务处北侧：6×2×1.5m（1个）

	9
	老住院部
	化粪池
	为兵服务科北侧：6×2×1.5m（1个）

	10
	老住院部
	化粪池
	病理科北侧：4×1.5×1.5m（1个）

	11
	老住院部
	检查井
	体检中心卫生间南侧：0.9×1.5×0.6m（1个）

	12
	勤务队
	化粪池
	楼栋北侧：1.5×1.2×0.6m（1个）

	13
	勤务队
	检查井
	楼栋北侧：1.5×1.2×0.6m（2个）

	14
	门诊楼
	检查井
	西北侧：1.5×1×0.6m（7个）

	15
	门诊楼
	化粪池
	西南侧：6×2×1.5m（1个）

	16
	营养食堂
	隔油池
	楼栋内部：1.2×0.8×0.8m（1个）

	17
	营养食堂
	检查井
	楼栋内部及西侧：0.9×0.9×1m（4个）

	18
	招待所
	化粪池
	楼栋内：φ0.8圆井（1个）

	19
	放疗中心
	化粪池
	氧站门口：1.2×0.8×0.6m（1个）

	20
	放疗中心
	检查井
	北侧：0.6×0.6×0.6m（3个）

	21
	康复科楼
	检查井
	周边：0.8×0.8×1.5m（8个）

	22
	污水站主干道
	检查井
	1.5×1.2×3m（9个）

	23
	29栋
	检查井
	北侧：0.9×0.9×1.5m（10个）

	24
	43栋
	检查井
	北侧：0.8×0.8×0.6m（6个）

	25
	43栋
	化粪池
	西侧：4×2×1.5m（1个）

	26
	经济适用房77栋
	检查井
	北侧：0.7×0.7×0.6m（9个）

	27
	经济适用房77栋
	检查井
	南侧：φ0.8圆井（6个）

	28
	经济适用房77栋
	化粪池
	北侧：6×2×1.5m（1个）

	29
	45栋
	检查井
	北侧：0.8×0.8×1.5m（6个）

	30
	45栋
	化粪池
	北侧：4×2×1.5m（1个）

	31
	46栋
	检查井
	西侧：1×1×1.5m（1个）

	32
	46栋
	化粪池
	卫生间侧面：2×2×1.5m（1个）

	33
	31栋
	检查井
	西侧：1.5×1×1.5m（1个）

	34
	31栋
	化粪池
	卫生间侧面：1.5×2×1.5m（1个）

	35
	32栋
	检查井
	西侧：1.5×1×1.5m（1个）

	36
	32栋
	化粪池
	卫生间侧面：1.5×2×1.5m（1个）

	37
	32栋
	化粪池
	西南侧：4×2×1.5m（1个）

	38
	47栋
	检查井
	北侧：1×1.3×0.6m（6个）

	39
	47栋
	检查井
	南侧：0.8×0.8×0.6m（9个）

	40
	47栋
	化粪池
	西南侧：4×2×1.5m（1个）

	41
	76栋
	检查井
	北侧：0.9×0.9×0.6m（9个）

	42
	76栋
	化粪池
	西南侧：4×2×1.5m（1个）

	43
	员工食堂
	检查井
	南侧：φ0.8圆井（6个）

	44
	员工食堂
	化粪池
	西南侧：4×2×1.2m（1个）

	45
	员工食堂
	隔油池
	西侧：4×2×1m（1个）

	46
	员工食堂
	隔油井
	西侧：φ0.8圆井×1m深（2个）

	47
	50、51、52、75栋
	检查井
	φ0.8圆井（5个）


说明：以上清单为统计范围内的主要设施，合同履行期间发现的遗漏设施及新增设施均在服务范围内。

